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LICHTE BREITE TREPPEN 1,20m

STAHLSTUTZEN
20x 20

i m—— -

NOCH WENIGER IM EG 1.60m 7"

NUR 1,65m IM 1.0G *

1,75m im 2.0G

90 cm erfortie

vorhanden

1,74
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BEDIENELEMENTE

AUFZUG
PLATTFORMAUFZUG
1,190m x 1,40 m

BEWEGUNGSFLACHE
NACH DIN:
BARRIEREFREIE
AUFZUGE

=74

GITTERROSTTREPPE/
PODESTE

1,50
MINDESTFLACHE VOR AUFZUG

BEI EVT. TURUN_I_BAU
NACH AUSSEN OFFNEND:
NOCH PROBLEMATISCHER

7

N

N\
FEUER_\

GRUNDRISS-SKIZZE HAUS DER VEREINE

2. BAULICH NOTWENDIGER RETTUNGSWEG
MIT BARRIEREFREIEM AUFZUG

M. 1:20

UBERSCHLAG ?

DARSTELLUNG TUR NACH AUSSEN

FENSTER ;

90cm MIN. ERFORDERLICH ! ALS -
DURCHGANG VOR ! BEWE-
GUNGSFLACHE

DEUTLICH ZU SCHMALE
DURCHGANGSBREITE
NACH DIN:
BARRIEREFREIE
AUFZUGE

MIINIMUM ERFORDERLICH: 90 cm
VORHANDEN: ca. 50 cm im 2.0G
ca. 40 cm im 1.0G
ca.35cmim EG
(bedingt durch unterschiedliches Mauerwerk)
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EGEN DER
FLUCATZRICHTUNG !
NICHT ZU G! .

licht 90

RETTUNGSWEG

MINIMUM 1,50m

N

TUR MUSSTE NACH INNEN
VERLAGERT WERDEN, ABER:
WASSEREINTRITT IN GEBAUDE ?

TEEKUCHE/
KUCHE

N ANLAGE 2



